AGRET]S a.5 b | Agent-visiteur : Rousselle Olivier

Numéro de rapport:  002/160127/17

Orgariéme decontrble agrée
www.agretis.be - info@agretis.be Date : 27/01/16
Rue des Anneuses, 49 ' CCELEC/
B-4860 Wegnez N commande !

N*vert:0800/210.95 -  Tél. Fax:087/68 7311
CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTR[QUE DOMESTIQUE BASSE TENS[ON

Renseignements d'identification
Adresse de installation Rue Nanon 5000 Bomel

" Appartement Bloc D2.5

Type de locaux .
Propriétaire THOMAS & PIRON Demandeur  CCELEC
. . Lopr: 5 O
Distributeur d’électricité ORES
Installateur CCELEC
N°TVA [ carte d'identité BE0879.730.711 :
Code EAN FCTTTTTTTTTIITITT T L 11 | MnNoncommunigué
Type de c_ontréfe; Conformément aux exigences du réglement général sur les insbaﬂat{oqs électriques (RGIE}
|| Conformité / Mise en service O Art 271/2718is : contréle périodique
Art270 O Modification / extension O Art 276 : renforcement O Art 276 Bls : Vente habitation
O Installation provisaire fchantier O Art 278 : dérogations o
O Installation phatovaltzlique _ Bartss 0 Artsy O Art 88 BAG-BAS
Données générales de l'installation électrique : -
Numéro métrologique : 3157065 Numéro compteur : - _I - . Index jour / Index nuit /
Tensionnominate:  J|2x230V  03x230V  03x400V+N Protection générale du branchement-  Existante ; [ A -Préwue 50A
Colonne d'alimentation principale 4 X _10  mm? Type: _XVB .. Différentiel général: _ 63A J/a 300 mA [ type: A - AC
Nombre de tableaux : 1. . Nombre de circuits terminaux: 14 Type de prise de terre : I' Boucle O piquets o /
Compteur certificats verts:N* -/ ~ Classecompteurvert/MID:  / index : o kwh - Pulssance totale : KVA
éro de sérle onduleur : / Nombre de panneaux photovoltalques: /.
Description de l'installation : _ Voir Schémas en annexe '
Mesures et contrdles : 7
Résistance de dispersion prise de terre : 4,60 Q Test du différentiel : l enordre O pasenordre
Isolement général : »50  wmn Testdedéfat [Jenordre  Opasenordre
Test de continuité : Ien ordre O pas enordre Plombage du différentiel len ordre O pasen ordre
Protection surintensité Benordre  Opasenordre ) Etat du matériel fixe Ien ordre O pasenordre
Protection & courant différentief résiduel  [Jenordre O pasen ordre , schémas . [Jenordre. O pasenordre
Résultats : Remarques (R) - Infractions (1) . © Liste des riuméros d'infractions : voir verso
OR-01 _
or Ji Néant
OR-01I B
OR-01
Br-01 Cloison.Bac de douchie en attente de placeinent
OR-01I - ) )

Lie contrdle ne porte que sur les partiés visibles et accessibles de V'installation.

B Uinstallation électrique est conforme aux prescriptions du Réglement.Général sur les Installations Electriques (R.G.LE).
" Le prochain contréle périodique est a effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur 27 /o1 ] 201
O Uinstallation électrique nest pas conforme aux préscriptions du Réglement Général sur les Installations Electriques (R.G.1.E).
Une visite camplémentaire est a exécuter par le méme orgaiisme avant le :
Les travaux nécessaires pour faire disparatre les infractions constatées pendant la visite de contrdle, doivent 2trd exécutds sans retard et toutes mesures adéquates
dolvent étre prises pour qu’en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

" Schéma unifilaire Cachet gestlonnaire
i _ I Schéma d'implantati '
Nombre d'annexes : s S anation
0] - '

-La PV da visite de cantrdle deit dtre conservé dans le dossierde Pinstallation électrique ei toute madification intervenué dans linstaliaticn élecirique daoit &tre renseignée dans le dussier.

‘Le Servies Publlic Féddral ayant ['Energie dans ses attdbutions doit étre avisé immédiatement de tout a\.ndem sunvenn dux persannes et di, directement ou indireétement 3 3 présance d'dlectricita.

-Dans lecas ou bne infraction a été constatée lars d'tine visite de contrafe, il est obligatoire de faire sffectuer une nouvelle vhite de contrple par le m@me arganime afin de vérifir la disparition des infraciions au rerme d'un
ddlai de uh an. Dans e tas ob, lors de ceile seconde visite, des infractions subsistent, Porganisme ogrée se diit d'envoyer une ctopie du procés verbale de visite de cumrule a lardirection géndmle de Fé LI'IE!E'N:
p;épu;m-_ # |2 haute surveillance des Installations électrigues di .




